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D.1.2.5 TPS – Silnoproud

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk - Oddělení správy majetku

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.3, Lidická 75, Šumperk 

ING. PAVEL MATURA

ŠUMPERK OLOMOUCKÝ

ING. PAVEL MATURA
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RB3 ‐ Rozvaděč bytové jednotky 400 15 71% 9 0,95 14

Hlavní přívod

1.NP Chodba RE RB3 Hlavní přívod 400 20 B 25 CYKY-J 4x10 WL- RB3

Osvětlení

1.NP

1.01 - Chodba, 1.02 - Komora, 1.03 

- WC, 1.04 - Koupelna RB3 01 Svítidla - napájení 230 0,15 70% 0,1 1,0 0,7 10 B 20 CYKY-J 3x1,5 WL- 01

A-F

1.NP 1.05 - Pokoj+KK, 1.06 - Pokoj RB3 02 Svítidla - napájení 230 0,20 70% 0,1 1,0 0,9 10 B 35 CYKY-J 3x1,5 WL- 02

A-E

Zásuvky 230V/16A

1.NP 1.05 - Pokoj+KK RB3 03 Zásuvka 230V/16A - Lednice 230 0,10 100% 0,1 1,0 0,5 16 B 16 CYKY-J 3x2,5 WL- 03

1.NP 1.05 - Pokoj+KK RB3 04 Zásuvky 230V/16A - Linka 230 1,50 60% 0,9 1,0 6,9 16 B 15 CYKY-J 3x2,5 WL- 04

1.NP

1.01 - Chodba, 1.04 - Koupelna, 

1.05 - Pokoj+KK RB3 05 Zásuvky 230V/16A - Všeobecné 230 0,60 40% 0,2 1,0 2,7 16 B 29 CYKY-J 3x2,5 WL- 05

1.NP 1.04 - Koupelna RB3 06 Zásuvka 230V/16A - Pračka 230 0,30 100% 0,3 1,0 1,4 16 B 10 CYKY-J 3x2,5 WL- 06

1.NP 1.04 - Koupelna RB3 07 Zásuvka 230V/16A - Plynový kotel 230 0,10 100% 0,1 1,0 0,5 10 B 10 CYKY-J 3x2,5 WL- 07

1.NP 1.05 - Pokoj+KK RB3 08 Zásuvky 230V/16A - Linka 230 1,00 60% 0,6 1,0 4,6 16 B 14 CYKY-J 3x2,5 WL- 08

1.NP 1.05 - Pokoj+KK RB3 09 Zásuvka 230V/16A - Trouba 230 2,50 60% 1,5 1,0 11,4 16 B 12 CYKY-J 3x2,5 WL- 09

1.NP 1.06 - Pokoj RB3 10 Zásuvky 230V/16A - Všeobecné 230 0,80 60% 0,5 1,0 3,7 16 B 34 CYKY-J 3x2,5 WL- 10

jištění
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Varná deska 400V

1.NP 1.05 - Pokoj+KK RB3 11 Varná deska 400 8,00 60% 4,8 1,0 6,9 16 B 12 CYKY-J 5x4 WL- 11

Prostorový termostat - vytápění

1.NP 1.06 - Pokoj RB3 PT Napájení termostatu / signál topit 230 0,05 60% 0,0 1,0 0,2 6 B 17 CYKY-J 5x1,5 WL- PT

1.NP 1.04 - Koupelna RB3 PK Signál pro plynový kotel 10 CYKY-O 2x1,5 WS- PK
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