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194 WL PJ DT1 Napajeni 24V DC
2N 12 * WS PJ DT1 Komunikace RS 485
] 123 ) ,.,
D 109 107 M.C.117 WS PJ 117 J-Y(ST)Y 4x2x0,8 DT1-IRC 6/ PJ 117 Ul 020 RS 485
\ _DT1 +IRC|
N\ 122 107 ! WL PJ INP IYTY 2x1 DT1-IRC 67 Napajeni PJ 117
A / WL TP 117 JYTY 2x1 58 Napajeni TP m.¢. 117 3x
o - = 104
N\ \/ M.C. 116 WS PJ 116 J-Y(ST)Y 4x2x0,8  [DT1-IRC 73 PJ 116 Ul 020 RS 485
L/ 110 ’ 04— : WL PJ 1NP IVTY 2x1 DT1-IRC 73 Napajeni PJ 116
197 L : WL TP 116 JYTY 2x1 DT1-IRC 85 Napajeni TP m.€. 116 6x
B + B _
m \ i M.C. 205 WS PJ 205 J-Y(ST)Y 4x2x0,8 DT1-IRC 71 PJ 205 Ul 020 RS 485
w4 -/ ya WL PJ 2NP JYTY 2x1 DT1-IRC 71 Napajeni PJ 205
\ | | — : WL TP 205 JYTY 2x1 DT1-IRC 62 Napajeni TP m.c. 205 3x
100 : M.C. 204 WS PJ 204 J-Y(ST)Y 4x2x0,8  [DT1-IRC 77 P) 204 Ul 020 RS 485
- 1 Q?\ N 1DI6 ) WL PJ 1INP JYTY 2x1 DT1-IRC 77 Napajeni PJ 204
e h WL TP 204 JYTY 2x1 DT1-IRC 89 Napajeni TP m.¢. 204 6x
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222 4 W 9 - Kabelova trasa v plastovych listach v dfevéném oblozeni pod okny ZBYNEK SKACEL LUDEK SKACEL ZBYNEK SKACEL l“ EN BRA
1.04 Leharna, herna , \ 178 ceslemeadenty podisdeea Y SEeh ma stnact ENBRA, a. 5. - Projekce
E i Hji nh—H INVESTOR: MESTO SUMPERK NAM. MiRU 364/1, E:?p4u4vc;(1y 5%%6&4(1:;%32@4
1.05 Denni mistnost 162,7 2 78701, SUMPERK el 545 521 203, mait: bmo@enora.z
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